
CÓDIGOS DE ERRO

NP - BOMBA DE CALOR AQS

Er01-S1 Sonda 1 desligada

Er02-S2 Sonda 2 desligada

Er03-S3 Sonda 3 desligada

Er04-TA Anomalia detetada na temperatura da água

Er05-S1 Sonda 1 em curto-circuito

Er06-S2 Sonda 2 em curto-circuito

Er07-S3 Sonda 3 em curto-circuito

Er08-DF Anomalia detetada no ciclo de descongelação (ciclos frequentes em intervalos de tempo curtos)

LINK ERROR Falha de comunicação


