
CÓDIGOS DE ERRO

EVASLIM - VMC

E1 Erro no sensor de temperatura do ar novo e no sensor de humidade

E2 Erro no sensor de temperatura do ar de retorno e no sensor de humidade 

E3 Erro no sensor de temperatura do ar de alimentação - Erro no sensor de temperatura do ar de entrada

E4 Erro no sensor de temperatura do ar de exaustão 

E5 Erro do sensor de CO2

E6 Erro do ventilador de alimentação

E7 Erro no exaustor

E8 Erro de comunicação entre o painel de controlo e a placa PCB

E9 Alarme de incêndio


