
CÓDIGOS DE ERRO

INNOVUS - BOMBA DE CALOR AQS 

bH Erro do sensor de temperatura da bomba de retorno - Erro do sensor de temperatura da bomba de retorno

C5 Avaria na tampa do jumper - Erro do jumper cap

d5 Erro no sensor de temperatura do tubo de retorno - Erro no sensor de temperatura de retorno

E0 Erro na bomba de água - Erro na bomba de água

E1 Alta pressão do sistema - Alta pressão do sistema

E3 Baixa pressão do sistema - Baixa pressão do sistema

E4 Descarga de ar - Proteção de alta temperatura de descarga do compressor

E5 Sobrecarga do compressor - Proteção contra sobrecarga da unidade

E6 Erro de comunicação - Erro de comunicação entre a unidade interior e a unidade exterior

E7 Erro de comunicação da placa - Erro de comunicação da placa

EF Bloqueio da entrada de ar - Bloqueio da entrada de ar

F3 Erro no sensor de temperatura ambiente exterior - Erro no sensor de temperatura ambiente exterior

F4 Erro do sensor de temperatura de exaustão de ar - Erro do sensor de temperatura de exaustão de ar

F6 Erro do sensor de temperatura do tubo - Erro do sensor de temperatura do tubo

Fd Erro do sensor de temperatura de admissão - Erro do sensor de temperatura de admissão

FE Erro do sensor de temperatura superior da água - Erro do sensor de temperatura superior da água

FL Erro do sensor de temperatura da água fria - Erro do sensor de temperatura da água fria

L6 Temperatura ambiente elevada - Temperatura ambiente elevada

L7 Erro de fluxostato - Erro de fluxostato

U7 Erro de comutação da válvula de 4 vias - Erro de comutação da válvula de 4 vias


