
CÓDIGOS DE ERRO

SPIRIT GV4
BOMBA DE CALOR 

- Indoor anti-frozen protection - Proteção anticongelamento da unidade interior
outlet temperature High-temp protection - Proteção de temperatura de saída alta

4-way valve 4-way valve error - Erro de comutação da válvula de 4 vias

Ambient sensor Ambient temperature sensor error - Erro no sensor de temperatura ambiente

Auxi. heater 1 Welding protection to the auxiliary electric heater 1 of the heat pump - Proteção de arco elétrico na resistência auxiliar 1

Auxi. heater 2 Welding protection to the auxiliary electric heater 2 of the heat pump - Proteção de arco elétrico na resistência auxiliar 2

Auxi. - WTH Welding protection to the water tank electric heater - Proteção de arco elétrico na resistência do acumulador

Defrost sensor Defrosting temperature sensor error - Erro no sensor de temperatura de descongelação

Disch. sensor Discharge temperature sensor error - Erro no sensor de temperatura de descarga

Econ. in sens. Economizer inlet temperature sensor - Sensor de temperatura de entrada do economizador

Econ. out sens. Economizer outlet temperature sensor - Sensor de temperatura de saida do economizador

Hi-discharge High discharge protection - Proteção contra alta descarga

High pressure High pressure protection - Proteção contra alta pressão

HI-pre. sens. High pressure sensor error - Erro do sensor de alta pressão

HP-Water SW Protection for the flow switch of the heat pump - Proteção do fluxostato da bomba de calor

Jumper cap error Jumper cap error - Erro do jumper cap

Low pressure Low pressure protection - Proteção contra baixa pressão

Outdoor fan Fan error - Erro no ventilador da UE

Suction sensor Suction temperature sensor error - Erro do sensor de temperatura de sucção

Tank sens. 1 Water tank temperature sensor error - Erro do sensor de temperatura da água do tanque

Temp RGL Refrigerant vapor line temperature sensor error - Erro do sensor de temperatura da linha de vapor do refrigerante

Temp RLL Refrigerant liquid line temperature sensor error - Erro do sensor de temperatura da linha de liquido do refrigerante

Temp-AHLW Leaving water temperature sensor error for the auxiliary electric heat of the heat pump - Erro do sensor de temperatura da água de 
saída para o aquecimento elétrico auxiliar da bomba de calor

Temp-HEEW Entering water temperature sensor error of the plate type heat exchanger of the heat pump - Erro no sensor de temperatura da água de
entrada do permutador de calor de placas da bomba de calor 

T-Remote Air1 Remote room temperature sensor error - Erro no sensor remoto de temperatura ambiente 


